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DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Transferencia de energía eléctrica a los 
consumidores, dentro de un área específica.  
RED DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de circuitos y subestaciones, con sus equipos 
asociados, destinados al servicio de los usuarios de un municipio. 
CARGA: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios equipos 
eléctricos o la potencia que transporta un circuito. 
CORRIENTE ELÉCTRICA: Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos que no 
se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto al 
otro. 
CAPACIDAD DE CORRIENTE: Corriente máxima que puede transportar continuamente 
un conductor o equipo en las condiciones de uso, sin superar la temperatura nominal de 
servicio. 
NOMINAL: Término aplicado a una característica de operación, indica los límites de diseño 
de esa característica para los cuales presenta las mejores condiciones de operación. Los 
límites siempre están asociados a una norma técnica. 
EMPRESA: Unidad económica que se representa como un sistema integral con recursos 
humanos, de información, financieros y técnicos que producen bienes o servicios y genera 
utilidad. 
MATERIAL: Cualquier sustancia, insumo, parte o repuesto que se transforma con su primer 
uso o se incorpora a un bien como parte de él. 
NODO: Parte de un circuito en el cual dos o más elementos tienen una conexión común. 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC): Norma técnica aprobada o adoptada como tal 
por el organismo nacional de normalización. 
TENSIÓN: La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace que fluyan 
electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud, cuya unidad es el voltio; un error 
frecuente es hablar de “voltaje”. 
CARGAS RESIDENCIALES:  Que comprenden básicamente los edificios de apartamentos, 
multifamiliares, condominios, urbanizaciones, etc. Estas cargas se caracterizan por ser 
eminentemente resistivas (alumbrado y calefacción) y aparatos electrodomésticos de 
pequeñas características reactivas.  
FACTOR DE POTENCIA: Es la relación entre la potencia activa (W, kW o MW) y la potencia 
aparente (VA, kVA, MVA), determinada en el sistema o en uno de sus componentes. La 
incidencia más importante del factor de potencia es en el porcentaje de pérdidas y en la 
regulación de voltaje y, por lo tanto, en la calidad y economía del servicio eléctrico. Para 
sistemas de distribución se fija un valor mínimo de 0.9 para el factor de potencia. 
 DEMANDA DIVERSIFICADA: La demanda coincidente es también llamada demanda 
diversificada y se define como la demanda de un grupo compuesto, como un conjunto de 
cargas no necesariamente relacionadas sobre un período especificado de tiempo.  
CARGAS DE DISEÑO PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN: Para la determinación de las 
cargas de diseño se partirá de las curvas de factores de demanda diversificada reales, 
deducidas de medidas tomadas en la red de distribución existente, debidamente ajustadas 
por regulación. Dichas cargas quedan materializadas en las curvas de kVA/usuario contra 
el número de usuarios n para cada una de las clases de consumo. La curva de carga 
diversificada de diseño es la proyección de la curva de carga diversifica 
COBRE: Es un metal muy maleable y dúctil de color rojizo, se puede vaciar, forjar, laminar, 
estirar y maquinar. El trabajado en frío lo endurece, pero el recocido lo lleva de nuevo a su 
estado suave. La densidad varía ligeramente con el estado físico (89 es su valor promedio). 
Se funde a 1083 ºC y en este estado tiene un color verde marino. Entra en aleación 
fácilmente con muchos otros metales y su conductividad eléctrica es muy sensible a la 
presencia de ligeras impurezas en el metal. 
ALUMINIO: Es un metal dúctil, de color blanco plata que se puede fácilmente laminar, 
enrollar, extruir y forjar. Su densidad relativa es 2.703. El aluminio se funde a 660 ºC. El 
aluminio tiene conductividad térmica y eléctrica relativamente altas. El metal está siempre 
cubierto con una película delgada de óxido que es impermeable y protectora. Por esto, el 
aluminio muestra estabilidad y larga vida bajo exposiciones atmosféricas ordinarias. 
CONDUCTOR: Es un alambre o combinación de alambres no aislados entre sí, adecuados 
para transmitir corriente eléctrica. 
AWG (AMERICAN WIRE GAGE): Calibre americano para alambres, se conoce también 
como calibre de Brown and Sharpe. 
RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES: Indica la tasa promedio a la que la energía 
eléctrica se convierte en calor. 
USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio 
público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor 
directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor. 
ABONADOS: Usuarios conectados a la red.  
DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA: Menor a 1 kV (Baja Tensión). 
BAJA TENSIÓN: 240 V o 208 V. 
CONDUIT: Tubo rígido metálico o no metálico, destinado para alojar conductores eléctricos. 






El presente documento recopila toda la información correspondiente al software 
desarrollado para este trabajo de grado, que se ha nombrado DisC, el cual tiene como 
objetivo realizar los cálculos correspondientes al diseño de redes de distribución de baja 
tensión radiales en zonas residenciales, según la normatividad de la Empresa de Energía 
de Pereira. 
El método que utiliza el software es “Tramo a tramo o de cargas concentradas”.1 
Este documento incluye la información que se requiere para establecer los parámetros bajo 
los cuales se desarrollan los cálculos.  
La referencia técnica del software se hace con base en las Normas de diseño y construcción 
para redes y subestaciones dentro del sistema eléctrico de la empresa de energía de 
Pereira, el Código Eléctrico Colombiano -NTC 2050- y datos de fabricantes como Centelsa 
y Procables. 
Se adjunta un manual de uso, para que el usuario interactúe correctamente con la interfaz, 




This document gathers all the information related to the software developed for this degree 
work, named DisC. This software has as objective to calculate data corresponding to design 
of low voltage radial distribution networks at residential areas, according to technical 
standard of electricity supplier Empresa de energía de pereira (EEP). 
 
The method that is used by this software is “Section to section or concentrated load”.  
 
This document includes the required information to establish the parameters for the 
calculations to be realized. 
 
The software’s technical reference it’s taken based on “Norms of design and construction 
for networks and substations in the electrical system of Energy Company of Pereira”, 
Colombian Electrical Code -NTC 2050-  and data from manufacturers as Centelsa and 
Procables. 
 
The user manual is attached. That way the user may get familiarized with the software, won’t 
have any problem using the interface and will get the desired results.
                                                          
1 Normas de diseño y construcción para redes y subestaciones dentro del sistema 







Actualmente no existe una herramienta informática que realice los cálculos relacionados al 
diseño de redes de distribución de baja tensión radiales que pueda ser utilizado para la 
Empresa de Energía de Pereira, dado que esta empresa distribuidora de energía no cuenta 
con un programa basado en sus normas técnicas que permita desarrollar o verificar los 
cálculos necesarios para tal fin. Por lo tanto, se desarrolla una herramienta que permita a 
los diseñadores generar y/o verificar los resultados de sus memorias de cálculo, tal como 
ya permite la empresa distribuidora de energía CHEC, con su programa DISERED en el 




Desarrollar un software basado en las Normas Técnicas de la Empresa de Energía de 
Pereira para realizar los cálculos necesarios al momento de diseñar redes de distribución 




• Identificar el algoritmo o los algoritmos necesarios en el software para el diseño de 
redes de distribución basado en el método “Tramo a tramo”. 
 
• Implementar el algoritmo en un lenguaje de programación, en este caso se ha 
seleccionado Java, utilizando el entorno de programación NetBeans IDE 8.2.  
 
• Desarrollar la interfaz gráfica. 
 










MARCO REFERENCIAL Y PARÁMETROS UTILIZADOS  
 
Para el diseño de una red eléctrica de distribución de baja tensión, de acuerdo con lo que 
establece la norma del operador de red, que en este caso es la Empresa de Energía de 
Pereira, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, los cuales fueron tenidos en 
cuenta dentro de la programación del software junto a otros parámetros adicionales que se 
irán mencionando a lo largo del texto. 
 
 
Tabla 1. Regulación máxima permitida 
 
• Como indica la Tabla 1, la regulación máxima permitida para redes de baja tensión, 
desde la salida del transformador hasta la acometida al último cliente es del 5%.  
Nota: En el caso de la regulación máxima permitida en el transformador, este dato 
fue omitido, asumiéndose para fines prácticos que no se presentan pérdidas de 




Figura 1. Material y tipo de conductores para redes aéreas 
 
• De acuerdo con la Figura 1, los conductores para redes aéreas son de tipo auto 
soportado y el material a utilizar es únicamente Aluminio.  
 
 
Figura 2. Calibres permitidos para redes aéreas 
 
• En el caso de redes aéreas el calibre mínimo a utilizar es 2 AWG y el máximo 4/0 
AWG, esto es de vital importancia a la hora de establecer los resultados del diseño 
de la red. 
 
 
Tabla 2. Constante K para redes de baja tensión preensambladas (Aluminio) 
 
• Dado que este programa sólo considera zonas residenciales, se tomaron como 





Tabla 3. Demanda diversificada acumulada por estratos socioeconómicos 
 
• La tabla de demanda diversificada de la empresa de energía de Pereira permite 





Figura 3. Demanda diversificada para más de 23 abonados 
 
• Como muestra la Figura 3, en caso de tener más de 23 abonados en un tramo de la 




Figura 4. Conductores redes subterráneas 1 / 2 
 
 






• Como muestran las Figuras 4 y 5, la norma aclara que los conductores para redes 
subterráneas deben estar alojados en ductos, lo cual se tendrá en cuenta a la hora 
de determinar la resistencia de los conductores, tomando para este valor el 
correspondiente en el catálogo a ducto en PVC, dado que éste es permitido por la 
norma y es muy utilizado al resultar menos costoso que otros materiales. 
 
 
Figura 6. Materiales para redes subterráneas 
 
• A diferencia de las redes aéreas, las redes subterráneas pueden tener 





Tabla 4. Calibres mínimos permitidos para redes de distribución 
subterráneas 
 
• De acuerdo a la Tabla 4,para  redes subterráneas los calibres mínimos a utilizar 








Tabla 6. Constante K, para redes monofásicas de baja tensión subterráneas 
 
Adicional a la información utilizada de las Normas de diseño y construcción para redes y 
subestaciones dentro del sistema eléctrico de la empresa de energía de Pereira, se usaron 
las siguientes tablas de la NTC 2050, con la finalidad de establecer la corriente nominal que 
podrá soportar cada calibre de conductor según su material y el tipo de red, ya sea 
subterránea o aérea.   
Con el fin de aclarar los parámetros utilizados en el software, es de recordar que a una 
corriente igual o menor a 100 A se trabaja con los datos de la columna de 60°C que es la 
temperatura aproximada que disipará el conductor, y para corrientes mayores a 100 A se 
trabaja con los datos de la columna de 75°C. 
Además, para fines prácticos se trabajó como temperatura ambiente 30°C, no siendo 














Tabla 8. Tabla 310-17 de la NTC 2050 
 
Finalmente, se usaron los siguientes datos de los fabricantes Centelsa y Procables. 








Tabla 9. Resistencia y reactancia para Cables Múltiplex de Baja Tensión Centelsa 
 
 




Tabla 11. Resistencia y reactancia para cables de Cobre y Aluminio de Baja Tensión 
Procables 
 
Tabla 12. Resistencia a.c para conductores de aluminio Procables 
Para calcular las pérdidas por efecto joule se tiene en cuenta lo siguiente: 
• Para redes aéreas se usan los valores de resistencia para 75°C de la Tabla 9. 
 
• Para redes subterráneas habrá dos casos, para redes con conductor de cobre se 
utilizan los valores de resistencia para Conduit de PVC consignados en la Tabla 10, 
y para conductor de aluminio se utilizan los valores de resistencia para ducto de 






ALGORITMOS DEL PROGRAMA 
 
Con la finalidad de explicar brevemente los procesos que realiza el programa, a 
continuación, se muestran los diagramas de flujo correspondientes a los algoritmos 
ejecutados al accionar cada uno de los botones disponibles en la interfaz del programa. 
 
 


































Figura 13. Diagrama de flujo Botón Calcular red 3/3 
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MANUAL DE USO DE LA INTERFAZ 
 
Para entender a cabalidad el funcionamiento del programa, se presentará un ejemplo 
detallado de cómo manejar el software a través de su interfaz ingresando una red al mismo 
para obtener los cálculos.    
Inicialmente, tomaremos el esquema de la siguiente red aérea. 
 
Figura 14. Ejemplo Red Aérea 
Como indica la Figura 14, es una red con estrato socioeconómico 3-4, que cumple con las 
debidas distancias entre postes, escritas en color rojo.  
Nota: Detalles constructivos como las distancias máximas entre postes deben ser tenidos 
en cuenta por el usuario, pues el programa no hará ninguna verificación al respecto, al ser 
esto diferente para redes subterráneas y aéreas.  
Procedemos a abrir el programa, para lo cual es necesario tener instalado Java en el 
computador que vayamos a ejecutar el mismo. 
Si aún no tiene Java instalado en su computador puede acceder al siguiente link para 







Al ejecutar el programa se abrirá la siguiente ventana: 
 
 
Figura 15. Ventana DisC 
 
Ahora, lo primero será añadir los tramos de la red, en este punto, es importante aclarar que, 
en el primer tramo, que empieza en el transformador, se debe poner como nodo inicial la 
letra “T” o “t”, la cual hace referencia al transformador, además, los tramos deberán 
ingresarse haciendo un recorrido desde el transformador hacia los nodos terminales, 
recordando que en el método “Tramo a tramo” o de cargas concentradas la cantidad de 
abonados en el tramo serán los vistos desde el nodo inicial, sin incluir los ubicados en el 
mismo, en adelante.  
Para ingresar los tramos es necesario ingresar el nodo inicial, el nodo final, la distancia en 
metros y la cantidad de abonados. En caso de que la distancia tenga números decimales 
se tendrá que hacer la separación con un punto.  
Al tener todos los datos se hará clic en el botón agregar, y automáticamente se creará el 
elemento correspondiente en la tabla. Es necesario tener todas las casillas diligenciadas 
con datos válidos, es decir los abonados deberán ser una cantidad entera mayor a cero y 
la distancia mayor a cero, podrá ser entera o decimal indicado con un punto. En caso de 
algún error saldrá una ventana de notificación, posterior se deberán diligenciar 





Figura 16. Notificación al tener campos vacíos 
 
 














Figura 20. Acción botón agregar 1 / 2 
 
 




Figura 22. Tramos ingresados al programa 1 / 2 
 
Figura 23. Tramos ingresados al programa 2 / 2 
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Luego de observar el proceso de agregar tramos a la red, quedan otros tres botones con 
acciones relacionadas a la tabla donde se almacenan los mismos.  
Para cambiar datos de un tramo, en caso de haber diligenciado información errónea, se 
debe hacer clic sobre él, diligenciar las casillas correspondientes bajo las mismas 
condiciones al momento de agregar un tramo y luego hacer clic sobre el botón modificar. 









Figura 25. Proceso de modificar tramo 2 / 3 
 
 




Para eliminar un tramo de la tabla basta con seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego 
hacer clic en el botón Eliminar.  
 
 
Figura 27. Proceso eliminar tramo 1 / 2 
 
 
Figura 28. Proceso eliminar tramo 2 / 2 
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Figura 29. Proceso limpiar tabla 1 / 2 
 
 
Figura 30. Proceso limpiar tabla 2 / 2 
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Continuando con la parte derecha de la interfaz, hay una serie de datos que debemos 
proporcionar para establecer el tipo de red que estamos diseñando.  
Para ello se crearon tres grupos de botones y un campo de texto adicional para diligenciar.  
El primer grupo de botones corresponde al tipo de red, que podrá ser aérea o subterránea.  
El segundo grupo de botones corresponde al tipo de transformador, que podrá ser 
monofásico o trifásico. 
El tercer y último grupo de botones corresponde al material del conductor a utilizar, en caso 
de tener una red subterránea se podrá seleccionar cobre o aluminio, pero en caso de tener 
una red aérea el material será aluminio por defecto, auto seleccionándose esta opción y 
bloqueando la de cobre.  
 
 
Figura 31.  Grupos de botones 
 
Con respecto al campo de texto adicional, este corresponde al estrato socioeconómico de 
la zona donde se construirá la red, para ello sólo serán válidas las opciones 1,2,3,4,5 y 6. 
Este campo debe ser diligenciado de forma obligatoria para poder realizar los cálculos 
correspondientes, en caso de no estarlo al momento de decidir calcular la red aparecerá 
una notificación, al igual que si se ingresa un estrato diferente a las opciones válidas. 






Figura 32. Error al no ingresar un estrato socioeconómico 
 







Es de aclarar que para realizar los cálculos deben estar ingresados los tramos de la red y 
debe haber un estrato asignado. En caso de no cumplirse alguna de las condiciones saldrá 
una notificación.  
 
 
Figura 34. Error sin tramos de red y sin estrato asignado 
 




Figura 36. Error sin tramos de red 
 
En caso de no tener ningún error, al accionar el botón calcular red, se creará un archivo 
de extensión .txt, llamado ResultadosRedDistribucion, que se guardará en la carpeta 
Documentos públicos.  
 
 




Figura 38. Acción Calcular red 2 / 2 
 
Al abrir el documento tendrá la siguiente forma. 
 
 
















Normas de diseño y construcción para redes y subestaciones dentro del sistema eléctrico 




Código eléctrico colombiano: 
http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc%2020500.pdf  
 
Boletín técnico CENTELSA marzo 2005: 
http://www.centelsa.com.co/archivos/3d6c0e37.pdf  
 





















• Momento de potencia = kVA * Distancia en metros 
 
• kCalculada = 
% 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 = 
5 %
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 
 
• % Regulación = Momento de potencia * kReal  
 
• Tensión nodo de recibo = 
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜
1+ 




Para redes monofásicas: 
 





• Porcentaje de pérdidas de potencia = 200 ∗  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒∗𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎∗𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ (𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎−𝑙í𝑛𝑒𝑎)2
 
 
Para redes trifásicas: 
 





• Porcentaje de pérdidas de potencia = 100 ∗  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒∗𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎∗𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ (𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎−𝑙í𝑛𝑒𝑎)2
 
 
 
